LEGENDA QUADRI LEGENDA ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE

Quadri TRI 5 kVA Sala Operatoriada1 a7

Testaletto composto da:
‘o [llluminazione diffusa - llluminazione diretta
§§ [lluminazione lettura - Filodiffusione

5 Prese UNEL 10/16 A - BOX 3 prese gas medicali

Quadro TRI 7,5 kVA Sala Operatoria 8 e preparazione pazienti

Quadro TRI 10 kVA preparazione pazienti

Plafoniera a tecnologia LED da 39 W ed é dotata del seguente
schermo: in policarbonato opale, ad altissima riflettenza, a
luminanza uniforme. Il corpo illuminante eroga 4132 Im ed ha
una luce di colore bianco 4000 °K

Tipo Novalux - 12702.01 Led panel eco o similare.

Quadro TRI 10 kVA risveglio pazienti
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Quadro Distribuzione di reparto
QE DISTRIBUZIONE

Q. SERV. Quadro Servizi ® . L .
EI Plafoniera LED per applicazioni soffitto/parete 18 W
Rack Quadro RACK X
UPS| [BAT UPS 80 kVA e pacco batterie £ Plafoniera equipaggiata con gruppo di illuminazione in
emergenza autonomo da 60 min
_//" _ Apparecchio per l'illuminazione di emergenza per segnaletica a led a parete
S® 3= | |monofacciale, PS ad illuminamento ridotto, sistema di illuminazione back light
. e:f‘,‘f‘ e con una massima uniformita di illuminamento. Dotato di schermi serigrafati
& O in policarbonato opalino. Per emergenza da gruppo soccorritore
QO9\<\0 SoccorlLogica, dotato di sistema di autodiagnosi. Autonomia dipendente da
NN tipologia gruppo

Tipo Indica Led SF30m SLG o similare.
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO
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Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'’Amore)

Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Virginia Scarfato)
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Il Responsabile Unico del
Procedimento
(Ing. Antonio Galdiero)




